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Typické zapojení svorkovnice –X10 v ovládací skříňce 
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-KA12 
IFM DD0203 

-X10.1 

-MX12 

Snímač otáček 
-SN12 
IFM II5300 

-X10 

NOT AUS (rozpínací), potřebný 
počet v sérii. 
Sepnutý stav = v pořádku 

Mechanická porucha (rozpínací), 
potřebný počet v sérii. 
Sepnutý stav = v pořádku 
Typicky snímač vybočení 
(LHPE VA-10/2-VA) 

-SB13.1  (-SB13.2, -SB13.3, …) 
 
-SQ13.1  (-SQ13.2, -SQ13.3, …) 

-SQ12.1  (-SQ13.2,…) 

Bezp. tlačítko 

Bezp. lankový vypínač, 

snímač hladiny, … 
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